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строительно-монтажных работ при техническом перевооружении энерговырабатываю-

щего оборудования в здании Главного корпуса действующей ТЭЦ. Изучаются способы 

монтажа крупногабаритного оборудования на проектную отметку тремя разными 

методами с описанием особенностей проведения и характеристик, влияющих на 

стоимость проведения работ. Приведен укрупненный график проведения строительно-

монтажных работ по техническому перевооружению барабана котлоагрегата. 
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Ввиду выработки ресурса эксплуатации основным оборудованием 

действующих электростанций, большинство ТЭС г. Москва сроком ввода 

мощностей более 30 лет нуждаются в планомерной замене и модернизации 

энергетических установок. Инвестиционные проекты по техническому 

перевооружению энергоблоков закладываются в программы стратегического 

развития в рамках исполнения обязательств генерирующих компаний перед 

Правительством Российской Федерацией [1,2]. 

Регулярное проведение экспертизы промышленной безопасности 

устанавливает срок безопасной эксплуатации энерговырабатывающего 

оборудования, позволяющего заранее планировать реализацию технического 

перевооружения [3,4]. 

Ключевым фактором, влияющим на состав, сроки и стоимость 

реализации инвестиционного проекта, является характеристика 

крупногабаритного оборудования. В отличие от возведения нового 

промышленного объекта, где монтаж оборудования происходит параллельно 
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с устройством строительных конструкций, что позволяет проводить 

упрощенные такелажные работы, проект технического перевооружения 

представляет собой строительно-монтажные работы в стесненных условиях 

действующей электростанции. На данный момент, наибольшей проблемой 

при реализации инвестиционных проектов по техническому перевооружению 

является способ транспортировки крупногабаритного оборудования к точке 

монтажа в здании Главного корпуса [5-8]. 

Для разработки наиболее эффективного метода монтажа оборудования 

проводится предварительная оценка состояния корпуса, кранового 

оборудования на объекте, зоны строительных работ, близости к 

действующему оборудованию. Анализируются технические условия по 

транспортировке устройств: геометрические и физические параметры 

объекта, точки крепления к такелажным системам [9,10]. 

Опыт реализованных проектов по техническому перевооружению 

турбинного и котельного комплекса оборудования ТЭЦ позволяет выделить 

ряд распространенных методов проведения строительно-монтажных работ: 

- монтаж оборудования кранами с устройством проема в кровле 

Главного корпуса; 

- транспортировка крупногабаритного оборудования по частям с 

дальнейшей поэлементной сборкой и проведением испытаний 

производителем на проектной отметке монтажа оборудования; 

- устройство проема в стене фасада Главного корпуса и возведение 

временной металлической эстакады от площадки погрузки до проектной 

отметки монтажа оборудования. 

Монтаж оборудования кранами с устройством проема в кровле 

Главного корпуса является одним из самых распространенных вариантов 

проведения такелажных работ в промышленной индустрии. Он имеет 

заметное преимущество из-за малых сроков установки оборудования в 
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проектное положение и отсутствия зависимости от стесненных условий 

проведения работ для грузов, монтируемых на высоких проектных отметках.  

Также необходимо учитывать отрицательные факторы данного метода, 

выраженные в высоком уровне трудоемкости и потребности в строительных 

материалах при обратном монтаже кровли. 

Поэлементная сборка оборудования обширно применяется при 

модернизации турбоагрегатов. Преимуществом данного метода является 

простота погрузочно-разгрузочных работ по перемещению монтируемых 

элементов оборудования, позволяющая использовать действующие мостовые 

краны Главного корпуса и различные портальные системы. Существенным 

минусом является сложность и стоимость проведения работ по сборке 

оборудования: состыковка, бесперебойные сварочные работы, термическая 

обработка на протяжении всей сборки (в зависимости от типа оборудования), 

проведение контроля качества сварных соединений. 

Одним из вариантов, используемых в промышленной отрасли при 

установке крупногабаритного тяжелого оборудования, также является 

возведение временной эстакады на монтажной отметке технологического 

устройства. Временная эстакада представляет собою устойчивую жесткую 

горизонтальную систему, состоящую из металлоконструкций, по которой 

проложен рельсовый путь перекатки для перемещения груза от площадки 

складирования к проектной отметке монтажа оборудования. 

Временные конструкции проектируются с учетом необходимой длины 

пути и высоты возведения, что прямо пропорционально влияет на количество 

расходуемого металла и общий вес конструкции. Производится расчет 

временных фундаментов и возможность опоры эстакады на несущие 

конструкции корпуса.  

Преимуществом данного варианта является простота и стоимость 

технологических операций по монтажу оборудования, возможность 
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возведения эстакады в стесненных условиях действующего оборудования 

ТЭЦ. Затрудняет реализацию метода необходимость устройства проема в 

стене фасада и возведения фундаментов для временных конструкций. 

На примере проекта технического перевооружения барабана 

энергокотла ТГМ-96 с использованием метода возведения временной 

эстакады разработан график для представления рациональной 

последовательности выполнения основных строительно-монтажных работ в 

пределах расчетного срока. 

 

Рис. 1 – График организационно-технологической последовательности 

строительно-монтажных работ 

Выбор метода проведения строительно-монтажных работ происходит 

на стадии разработки проектной документации. Во внимание должны 

приниматься исходные данные по характеристикам модернизируемого 

оборудования и состояния строительных конструкций. Каждый из 

исследованных вариантов имеет широкое распространение в зависимости от 

условий реализации инвестиционных проектов по техническому 
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перевооружению технологического оборудования действующих ТЭЦ на 

территории Российской Федерации. 
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